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Certificats 4’ économies 4’ énergie

Cpération n® BAT-TH-143

Ventilo-convecteurs haute performance

1. Sectenr d 'application
Locaux du secteur tertiaire existants, de surface totale inférieure ou égale & 10 000 m?.

2. Dénomination
Femplacement de ventilo-convecteurs existants par des ventilo-convecteurs haute performance pour assurer le
chauffage et le rafraichissement des locauzx.

Cn entend par wentilo-convecteur toute la plage des unités de confort, & savoir les ventilo-convecteurs, mais
également les cassettes et les unités gainables & pression.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Latnize en place est réalizée par un professionnel.

Les ventilo-convecteurs ont le label énergétique EURCWVENT de classe A ou possédent des caracténsticues de
petformance et de gualité équivalentes établies par un organistne établi dans 'Espace économicue européen et
accrédité selon les normes NF EN ISOfCEI 17025 et NF EN 45011 par le comité francais d accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme < accréditation sighataire de I accord européen multilatéral pertinent priz dans
le cadre de European cooperation for Accreditation (EA), coordinati on européenne des organismes d accréditation.

Lapreuve de réalisation de " opération mentionne ;

1. la dépose des ventilo-convecteurs existants,

2. lamisze en place de ventilo-convecteurs,

3. lelabel énergéticue dez ventilo-convecteurs selon EUTROVELT

Tar dérogation aux points 2 et 3, la preuve de réalisation de ’opération mentionne la mize en place d’éeuipements
avec leur marque ef référence et elle est complétée par un document 12zu du fabricant indiquant que les équipetnents
de marque et référence installés sont des ventilo-convecteurs.

Ce document indigque que les équipements possédent le label énergétique S ETROVENT de classe & ou justifie de
1"équivalence & celabel.

4. Dur ée de vie conventionnelle
15 ans.
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5. Montant de certificats en KWh cumac
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Montant des certificats d’économies d’énergie en mode chauffage Mch

Surface
Montant en kWh totale
cumac par m° chauffée
(m’)
HI 65
H2 57
s
H3 48
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Facteur correctif
(chauffage)

HI H2 H3

Santé avec hébergement 2,30 | 2,35 235
Hatels et autres

hébergements 2,20 | 2,20 220

Santé sans hébergement 0,65 | 0,60 0,65

Bureaux, restauration, 0.60 | 0,60 0.60

COMMEerces
Autres secteurs 0,45 | 045 0,40

Montant des certificats d"économies d’énergie en mode rafraichissement Mra

Surface
Montant en kWh totale
CUMAac par m" rafraichie
(m’)
Hl 9
H2 13 5
H3 24

Facteur correctif
(rafraichissement)
H1 H2 H3
Santé avec hébergement | 2,05 | 2,10 205
Hotels et autres
hébergements 310 | 335 2,60
Santé sans hébergement 0 0 0,80
Bureaux, restauration, 1.85 1.55 0.95
COmmMmerces
Autres secteurs 0 0 0

Le montant des certificats d"économies d’énergie de 'opération est égal 4 Mch + Mra
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Annexe 1 i la fiche d'opération standardisee BAT-TH-143,
definissant le contenu de la partie A de I'attestation sur 'honneur.

A/BAT-TH-143 (v. A16.1) : Remplacement de ventilo-convecteurs existants par des ventilo- convecteurs hante
performance pour assurer le chauffage et le rafraichissement des locaux

*Date d’engagement del'opémtion (ex : date d"acceptation du dewis): ...
Date de prevve de réalisation de Uopération (e date dela factore) s
Référence dela facture:

*Mom du site des travaux - ..

*Adresse destEVaAWT D

Complément dadresse: .

*Codepostal @

*Wille:

*Locaus du secteur tertiaire existants de surface totale inférieure ou égaled 10 000 m?: O OUI 0 NOr

*Sectenr dapplication

0 Santé avec hebergement

0 Santé sans hébergement

0 Hitels et autres hébhergements

0 Bureaus, restaration 01 COMITIETCES
0 Autres secteurs

*Surface totale chauffée(m®) . ...
*3urface totale rafraichie (m® 0

*Remplacernent de ventilo-convecteurs exstants par des ventilo-cotv ectevrs haute performance : 0 OUI 0 MoM

Caractéristiques des ventilo-convectenrs ©
Les appareils installés ont un label énergétique classe A selon EUROVENT ou équivalent.

A ne remoplir que =i les margque et référence des équipernents ne sont pas mentionnées sur la prevve de réalisation de
Iopémtion:

*hlarque

*Reférence:



