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Certificats d’économies d énergie

Cpération n® AGRIT-TH-113

Echangeur-récupérateur de chaleur air/air
dans un batiment d’ élevage de volailles

1. Sectenr d’application
Agriculture : bitiments 4’ élevage de volailles neufs ou existants.

2. Dénomination
Mize en place d'un ou plusieurs échangeurs-récupérateurs de chaleur airfair dans un b&timent chauffé d'élevage de
volalles.

L’ échangeurrécupérateur de chaleur airfair récupére la chaleur de 'air sortant des b&timents et préchanffe 1 air
neuf entrant.

3. Conditions pour la délivirance de certificats
Lamize en place est réalisée par un professi onnel.

Le dimenstonnement du débit d'air des installations (débit d'atr entrant de chagque appareil = nombre d'appareils)
rapporté a la surface totale du bitiment écquipé doit satisfare aux valeurs minimales suivantes

Débit global minimum par m de batiment
(m’/h/m?)

olailles de chair sans parcours 3
“olailles de chair avec parcours
Palmipédes PAG (prits 4 gaver)
Futurs reproducteurs 2.5

Foul ettes futures pondeuses

Autres types d'élevage de volailles

Types de biatiments

Lapreuve dela réalisation de " opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs échangeurs récupérateurs de
chaleur airfair aver la mention du débit minimum dair entrant de chaque équipement installé.

& défaut, la preuve de réalisation de 1’ opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipements avec
leur marque et référence et elle est complétée par un document 1ssu du fabncant indiquant que 1 (les) équipement(s)
de marque et référence mis en place est (sont) un (des) échangeur(s) récupérateur(s) de chaleur airfair et précisant
le débit minimum d'air entrant de chaque équipement installé.

4. Durée de vie conventionnelle
15 ans.
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5. Montant de certificats en kWh cumac
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Mlontant en Wh cumac par m?
de bitiment équipé

250

Surface de bitiment équipé (m?)
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Annexe 1 4 la fiche d’opération standardisee AGRT-TH-113,
deéfinissant le contenu de la partie A de l'attestation sur I'honneur.

A AGRT-TH-113 (v. A14.1) : Mise en place d'un ou plusieurs échangeurs-récupératenrs de chaleur air/air
dans un bitim ent chauffé d*élevage de volailles.

*Date d’engagement de 'opération (ex : date d’acceptation du dewis)
Date de preuve deréalisation de ' opération (ex: date dela facture) ...
Reéference dela facture : .

*Mom du ste des travaux
*&dresse des travaus ;.
Cormplétnent d'adresse
*Code postal
e

*Secteur de réalisation de Uop ération; Agriculture ;. [JOUI ONOR

*Type de bitiment :

[JWolailles de chair sans parcours

[JWolailles de chair avec parcours ou palmipédes préts 4 gaver ou futurs reproducteurs ou poulettes fotures pondeuses
[ Autres types d'6levare de volailles 8 DISCiser: .

*Surface de batiment équipée par e ou les échangen(s)-récup érateur(s) de chaleur airfair (ee® ;o

*Le débit global dfair de Uensemble des échangeurs-récupératewrs rapporté 4 la surface totale du batiment
estde(m3a'hfm2):

Catactéristicques de I"échangeur récupératenr de chaleur ait/air:

A ne retoplit que si les marque et référence de 17 échangeur récupératenr de chaleur aitfair mis en place ne sont pas mentionnées
sur la preuve de réalisation de 17 opération

*harque L

*Réference ..



