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Certificats d économies d énergie

Cperaton n® IND-UT-103

Systéme de récupération de chaleur sur un compresseur d’air

1. Secteur d’application
Industrie.

2. Dénomination
Mhice enplace d un systéme de récupératon de chaleur sur un compresseur d'air pour une val orisation en chauifage
de locaux, production d'eau chaude santtaire ou dans un procede industnel.

Est exclu de l'opération standardizee tout systéme de récupération de chaleur intermme au compresseur d air pour la
régenération dun sécheur 4 air

Cette opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche standardizee IND-BA-112 = le
compresseur ¢ air est connecte & la tour atroréfngerante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Lamise en place est réalisée par un professionnel.

Dans le cas on le systtme de récupération de chaleur inclut un échangeur, la preuve de réalisation de l'opération
mentionne la mise en place dun échangeur et sa puissance thermique. & defaut, la preuve de réalization de
l'opération mentionne la mise en place d'un echangeur avec ses marque et référence et elle est complétee par une
note de dimensionnement établie par l'installateur ou un document issu du fabricant Ce document ou cette note
indique que I équipement de marque et réference installé est un echangeur et mentionne sa puissance thermique.

Dans le cas o le systéme de récupération de chaleur n'inclut pas d échangeur et qu’il consiste en la pose de
tuyauterie ou gainage, la preuve de la réalisation de opération mentionne la mise en place dun systéme de
récupération de chaleur sur un compresseur d'air.

4. Durée de vie conventionnelle
13 ans.
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5. Montant de certificats en kWh cumac

Puissance thermigque de
ode de Montant de certificats en k'Wh cumac I"échangeur en KW (thenmigue)
Usagedela | o 0 ement par KW selon la zone climatique ol
chaleur du site Puissance Electrique nominale du
compresseur en KW (electrique) en
H1 oo B I"absence d’echangeur
1z8h 6 400 6 000 5000
Chauffage 2xih 15 900 15 000 12 600
de locaux _
o FShavecaret | 19590 | 183600 | 15600
gan chaude le weel-end
sanitaire = P
FxBhsans anft | 6500 | 25200 | 21100
le weel-end
X Limitée dans touslescasala
lz8h 10300 puissance électrigue nominale du
2x5h 25600 COmpresseur
Proceds 3x8h avec arrft
industriel le weel-end 31800
2x8h sans arrét
le weel-end 43100

La puissance thermicque & retenir est celle figurant sur la plagque signalétique de l'achangeur ou & défaut celle
indiquee sur lanote de dimensionnement de installateur ou sur un decument 1ssu du Fabncant.

La puissance électnque nominale & retenir est celle figurant sur la plague signalétique du compresseur ou a défaut
celle indiquee sur un document 1ssu du fabricant.
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Annexel a la fiche d’opération standardisée IND-UT-103,
définissant le contenu de la partie A de Pattestation sur 'honneur.

Af TND-UT-103 (v.Al4.1) : Mise en place d'un systéme de récupération de chaleur sur un compressenr d’ar
pour une valorisation en chauffage de locaux, production d’eau chaude sanitaire ou dans un procédeé
industriel.

*Date d'engagement del'opération (ex: date dacceptation du desds)
Date de preuve de réalisation de Uopération (e date dela facture) © .,
Féferencedela facture: ...

* Mo du site des travaux:

*adresse des VAR | e

Cotaplétnent d'adresse .

*Codepostal © e

FWlle

*3ecteur de réalisation de l'opération ; Industrie ;. o [JOUI o MO
*Puizsance electrique nominale du compresseur d'air Pogpgar (KW

Caracténistiques du systéme de récupération de chaleur installé

*Avec échangeur: o OUI o MO

31 ooul (3 ne remplic que s les margque e référence de I échangeur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de
Iopération) :

*Narque : ...

FREFErENICE D
*Puissance themmigque de 'echangent | Pegar 5W gurmige ) © oo (N Pagianr 2 Peressinr)

*Wlode de fonctionnement du site
o 1x8h o 2x8h o 3x8h avec arrét le week-end o 3xdh sans arrét le week-end

*Usage de la chalewr récupérée
o Chauffage de locaus ou eau chaude sanitaire o Procédé industriel



